PIANTA PIANO SECONDO

Scala 1:200

Scala "D" Scala "E"
Scala "F"
[ ]
[V
L] B ———p——p—n—n——5—5—n—1——n—5—n——n—3—n——n—p—u—0 ‘ w
IL LN.C. o . /'DEGENZA DEGENZA DEGENZA CAPOSALA DEPOSITO SOSTA
][ DEGENZA ':‘ M MEDICHERIA DEGENZA CUCINA VISITA PERSONALE TERRAZZO
][ DEGENZA = H E- [ [e -HTF;U-REEI-A ---------------------------------
W.C. 1 o
1 - - — - -
El :1 : l:J C. C.
I : A
][ DEGENZA ; ”ﬁ H
][ / H UOTATOIO MEDICHERIA DEGENZA DEGENZA DEGENZA }]
][ DEGENZA i_c 1 S e I I I R peFE --- 1‘
E] I:j - BAGNO D)=\ ] — )=\D)=¢ 1 — )=\D LE
[ p ASSISTITO 1] ]l' 1] ][ }l
| — 0 5 I 1 I J
][ ; :/;MBULATOR”IO ]ﬁ I ﬁi’;?f;z? ] I }l
14 H B L | | | we
I e b T | | [ |
[] ——] ] VUOTO CORTILE ] \. [ VUOTO CORTILE ] - ]
][ e }l ]l: LABORATORIO ]l ][ }l
][ DEGENZA -; Mﬁ ][ ] ][ }l
,\—j: AIUTO .
—E S ] I’ J
][ DEGENZA ) Y, }l RIUNIONI /| ] ][ }l
[] [ ) - : ‘J\/' [Lm»sw ———— i - L
][ STUDIO <} “:‘ ;“ CUCINA 1‘
MEDICO g SPORCO | || AMBULATORIO DI PIANO o
BAGNO PERSONALE DI 5 |
][ ASSISTITO . SERVIZIO 2 }l
INFERMERIA \ ) )
' Nalm N S
I p — -
][ U.0.SM. b <~
w.C. H .:[
. = T f I LA " TW%L
]l: DEGENZA ': DEGENZA DEGENZA DEGENZA DEGENZA DEGENZA DEGENZA DEGENZA SSSISSLCI)/:\LOL:EO SPP?SS%?V}CI)‘IEO ]ﬁ
J g————s————_—__ = = = B = = =8 = & & = }l d
*u % 1 ——a—a—a——
e I ANESTETISTA R N ANESTETISTA LU
.,
% = (BF—————1 ll
8 T 1]
- ANESTETISTA |
T e &
(LT _ ]
J 5 . ANESTETISTA
z
<<
] } ANESTETISTA ;||
I ]J
L] | NI
= | LEGENDA INTERVENTI
=S| } = ] ]
< ANESTETISTA ] Raccordo alla rete esistente mediante pezzoa T
Staffaggio a soffitto mediante collarino ad interasse minore di 300
] cm per tubazione in acciaio da 2" e minore di 270 cm per
~ O == = = [‘ tubazione in acciaio da 1"1/2
g - — e e L] j e — Lh — R — e - L—‘l [ Staffaggio in controsoffitto mediante collarino ad interasse minore
] we M \ § di 300 cm per tubazione in acciaio da 2" e minore di 270 cm per
C DEGENZA ' MEDICHERIA "¢ Loc vista DEGENZA CAPOSALA ASSISTENTI perosito SPOGLIATOIO | SPOGLIATOIO | tubazione in acciaio da 1"1/2
/ w.c. ledicina/cardiologia DONNE UOMIN . . . . . . .
%1 ; pers. ’ Hedamalcariis T [ Realizzazione di tracce di larghezza 10 cm in muratura di mattoni
— \ | 5 v H [ forati, con profondita paria 7 cm
= L .D.EI.T.A.QEI. .2. - — A Ripristino della traccia mediante utilizzo di malta cementizia,
J DEGENZA \ ﬂf < MEDICINA ! T LL‘ LJ I U - LL“ ]L [ rasatura, stuccatura e tinteggiatura
w.C. : - pers. - N b . . |
[ =] j , I HES= M :ﬂ \ Installazione cassette da interno per idrante UNI45 a parete,
y we l[rol ol - ATTESA 1 | ' — — completa di manichetta da 20 m e lancia
L =\ ﬂ ﬁm ' IQ , ‘ < Adeguamento dell'area esterna mediante demolizione di muretto
DEGENZA i 1 |: H N X o . i N '
; ﬁ ~ 1 ) in muratura, realizzazione di platea in c.a, realizzazione di nuovo
i ) \ IV 1 S tto di perimetrazione, per l'installazione del locale tecni
T e | e | | e | [ e
: A osorize i T|_ | SAARUNION SOGGIORNO ATTESA collegamento dello stesso alla riserva idrica antincendio ed alla
DEGENZA ™ J]i 1 hd J[ ! rete installata all'interno del P.O. (entrambe esistenti)
il $ \ e —a—— Iiil?’ls/g?-; ----- -D- lﬁ — — Dﬂ‘] [ r— Installazione tubazione in acciaio zincato con giunzioni flangiate
I i e | W | e ©
] — - { % iongs. %
/ "\ Dep. attrezz. - =
FMedicina-card&olc ia - =
DEGENZA ﬂt — LI: ﬁgly ] . g %
| w.C. N w.c. not %)
L] — 1 L] VUOTO CORTILE L] [] VUOTO CORTILE [ AmBULATORIO '5 L]
2
wc L Scala "B" I: :I AMBULATORIO \= %
SOGGIORNO Pneumologia 5
| | L
S MEDICI E
= 1 [}
2 ] ]J N
DIAGNOSTICA » jﬂ F= I: :I PERCORSO 4 ] we. Dep. |
L S #i‘tj\_t — — Eu‘l__l — D‘ h W ‘ —— — “ .
9E e o J/\
;I .J’ ! L | H INFERMERIA - | CAPOSALA SP%GL' SP%GL' ' 9 AMggLﬁLS:IO TISANERIA GUARDAROBA
— i MONITORAGGIO Lb , N B L
j Co.. CARDIOLOGIA < i AMBULATORI < DETTAGLIO 2
W — - - puto —  DETTHGLIO 3 1 1:50
[] J—“E— - ’=U Lu= - Tu_u w — u= w “ l---- ---I HTHHE T T I T T T T T T T e BN
N owe ‘e M we w.c. | we (/vc \ ' 1 ! d E
. o [ T B | i O 1A Ny 1Py R | R S ; :
S g 1 Scala "H" I
N W o= ] 2 .
L N SALA [T — m N
= % ATTESA : — :
DEGENZA 2 DEGENZA 3 MEDICHERIA DIAGNOSTICA IVISEIIKDLIACI PRIMARIO AMBULATORIO AMBULATORIO AMBULATORIO mgl(l)r\?gbj\l : @% :
’ ambulatoriali l ,//; L
W 5
.C. o N I N . . [
r;‘ ‘r—\‘V_H_1 [T I — ] I — | i H—H_H_V_H_Hr‘ﬁ E .I 1.90 E
; . .
: | : -
[ ] : A “
; : i . AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO -
- -
: I i Via Degli Imbimbo 10/12 - 83100 Avellino - C.F.: P.IVA 02600160648 " —"
1 I F U.O. C. Tecnica Patrimoniale
o N
o N
Scala "G" E u E DIREZIONE GENERALE: Dott.ssa Maria MORGANTE
: | i R.U.P. Arch. Marina ABBONDANDOLO
o ] N
1 I 5.20 .
I .
DETTAGLIO 1 : | : Lavori di conformita alle norme di prevenzione incendi
o N
1:50 : . i IT stralcio ¢/o i1l P.O. 'G. Criscuoli' di S. Angelo dei Lombardi (AV)
o N
HHE T T AN TR RN HTA AT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T RN L} L B b L L el HTHE TN T T T T T T T R e L} HTHE T AN T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e e L1 ! L a1 1 1] l
LEGENDA " EE— " T e I E CIG. 8161889BDD - CUP. H66G19000170003
H CHIRURGIA i : . ;
: g : : | :
o //"' i o \\\\ E
IDRANTE UNI45 ESISTENTE H - 1 = i
? : 1999 : 5 il ; PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
o N
W i o N
‘ IDRANTESOPRASUOLOESISTENTE E rll-_I_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_I_I_-_-_-_-_-_-_I_I_-_-_-_-_-_-_I_If w.c w-e w-e E E i E
W ‘ ul " 7 - 5
MONTANTE RETE ANTINCENDIO H / ‘ \ ‘ i d [ RTP (DT.ARETHUSA s.71,)
H , F | : H i (Mandataria) (Mandante) Ing. Giuliano Maria Esp. 0“59 DOTT. ING. o
" w.C p N w.C w.C . w.C " : H | ARETHUSA S.r.I. AT.Advanced 2 [SPOSITO GILLIANO WRA =
; = - ‘ = — = m ‘ = n ] Yol 535 081 7577738 - Fax +39 081 7576215 Lt © SETTORL: CIVILE E AMBIENTALE - -
o : \ — E M e-mail: arethusa@arethusasrl.it w INDUSTRIALE - Bﬂ,l_'“(mﬂmE -9
s \ AN \ \ / : ARETHUSA www_arethusasr it o . AIZ.:
./ ATTACCO VV.F. ESISTENTE ; ) . ; o~ N°ISCRIE: @
: / / ya | | ) : ,I:’O 1 % 40 ob
: I / i P~ Yol * O :
] , i - : DETTAGLIO 3 (GRS o —|
| i 1:50 e
. - 12.95 | o ' \ -
H i — TITOLO ELABORATO
LEGENDA'NTERVENTI d ‘; I - s BN ___BNB§ ___§§N __§B§ __§B&§ __§B§ ___§N§ __§B§ NN ]| H I N I N D N D N D N DS N B N D N D N D N B N B N B N . . Zé{/‘ E E [T E IMPIANTOANTINCENDIO
o | T ! i o F . . .. . . . .
: | A : : i Descrizione degli interventi - Impianto antincendio
N
: / - /N i : u . .« .
i IDRANTE UNI45 DI PROGETTO : ! /N - ] : i Pianta Secondo e dettagli intervento
: 7 : : | : 0. . . .
" % : " | 0.65 A y/ @ . ELABORATO N°: FORMATO : SCALA : DATA :
l l l ‘ . L] L]

. RETE ANTINGENDIO DI PROGETTO J— S N N N E : / , ] _ : ARE-014-20-PE_ PRIL.DI.08.0 A0 1:200 - 1:50 05/08/2020
E i = & ; N. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO
a DEPOSITO i 1 .

H SPORCO - H : 0 PRIMA EMISSIONE 05/08/2020 G.ES. M.FE. G.M.E.
I SPOGLIATOIO SALA ATTESA SALA ATTESA i I Bl
' | : : : 1

--------------i T rrrirrrrnirrrrrTrrrrrrrrrrrrrrrrrrirrliorr r RN TR R R rrrRR RN NN NN RRERRORR | T ifTiTrnnrrrrnnnininrNnooNnrnnonoeoemnionnoumil DN D D DN DN NN NN DO RO NN NN NN NN NN NN NN N NN RO NON RO RO RGN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN N 1 1 --..------------- 1 1 HEEEEENNENNNNNNN -ﬂ-----\----------u-- Tl rTirrnnrrrrnrnilrrrrrrnrrrrsrssirrrrrrrrrrrrRrrrrNNN NIl TR rrrrrrririrrrrTrrrrrrr i rrrrrrrr iR RN RN RNl T ifTrrrrrnnnifrnirnoennnnonnninNnnoenoennonrntUul :W------- - F HEENEEENNEEEEN 11 I T 1T T RNl nNnNnml L 2



AutoCAD SHX Text
antincendio

AutoCAD SHX Text
Montaletti


	Fogli e viste
	Secondo


